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iele Gemeinden stehen unter dem Zwang, Geld einzuspa-

ren. Bei offentlichen Bauten wird deshalb grofSes Augen-

merk auf einen wirtschaftlichen Betrieb gelegt. Eine kon-
tinuierliche kommunale Kontrolle hilft dabei, Gebiaude mit hohem
Energieverbrauch auszumachen. Schulen liegen hier oft vorn. Kenn-
zeichnend ist ein hoher Heizwirme- und Strombedarf wihrend der
Nutzungszeiten in Verbindung mit Wirmeverlusten durch Liiftung
(hohe Belegungsdichte). Auflerdem stehen die Betriebskosten im Zu-
sammenhang mit dem baulichen bzw. energetischen Zustand des
Schulgebiudes. Energiesparmafinahmen kénnen dementsprechend
sowohl beim Nutzerverhalten und der Betriebsweise als auch bei der
Verbesserung der Gebiudehiille und Anlagentechnik ansetzen.
Werden fiir die bauliche Instandhaltung nur Einzelmaffnahmen vor-
genommen, wie der Austausch der Fenster oder der Heizungsanlage,
bleiben Synergieeffekte fiir die Energieeinsparung weitgehend unge-
nutzt. Durch eine zeitgleiche, integrierte Planung von Sanierungs-
mafSnahmen lassen sich sowohl fiir die Wirtschaftlichkeit als auch fir
die Energieeffizienz gute Ergebnisse erzielen. Die hoheren Anfangs-
investitionen zahlen sich durch die dauerhaft gesunkenen Betriebs-

kosten aus.

Energetische Schulsanierung

D Energieverbrauch der Schule ist
um mehr als 75% gesunken

p Ddammung der Auflenwénde
bringt gréf3ten Einspareffekt

P Gesamtkonzept nutzt Synergieeffekte
und spart Geld

P Schulbetrieb stellt spezielle Anforderungen

0 J

Erfolgreiches Beispiel fiir eine energetische Sanierung:
Grund- und Hauptschule in Stuttgart-Plieningen

Um ein auf andere Schulen tibertragbares Konzept fiir die effektive
energetische Sanierung von Schulgebduden zu entwickeln, wurde die
Sanierung der Grund- und Hauptschule Stuttgart-Plieningen durch
das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie (BMWi) ge-
fordert (vgl. Projekt-Info 6/97). Die Schule ist seit den dreifSiger Jah-
ren in verschiedenen Bauabschnitten erweitert worden und damit re-
prasentativ fur viele bundesdeutsche Schulgebiude. Der hohe
Heizenergieverbrauch der Gebiude (iiber 200 kWh/m2a) war durch
das Energiemanagement der Stadt Stuttgart bekannt und eine Reno-
vierung ohnehin geplant. Erklartes Ziel des Vorhabens war eine Sen-
kung des Verbrauchs auf ein Viertel des Ausgangswertes, also auf
50-60 kWh/mZa.

Das erfolgreiche Projekt wurde im Forderkonzept “EnSan” als De-
monstrationsvorhaben aufgenommen. EnSan hat die energetische
Verbesserung der Gebaudesubstanz zum Thema und setzt dafiir auf
verschiedenen Ebenen an. Die Entwicklung von Planungshilfen, bau-
und haustechnischen Komponenten sowie deren Erprobung bei der
Sanierung ausgewdhlter Gebidudetypen und beispielhafte Sanie-
rungsprojekte sollen dazu beitragen, den Energieaufwand in Alt-

bauten rasch zu reduzieren.



» Die Aufgabe

Jeder Bauabschnitt (BA) der Schule hat ent-
sprechend seiner Entstehungszeit bauphysi-
kalische und anlagentechnische Besonder-
heiten, die im Zuge einer energetischen
Sanierung beriicksichtigt werden miissen.
Vor der Sanierung lag der Heizenergie-
kennwert fiir den gesamten Bestand zwi-
schen 200 und 220 kWh/m2a, wobei der
Verbrauch gegeniiber 1977 (382 kWh/mZ2a)
durch betriebliche MafSnahmen schon er-
heblich gesenkt werden konnte. Der Strom-
verbrauch der Schule machte zum Aus-
gangszeitpunkt 10,6 kWh/mZ2a aus.

Im Rahmen des Projekts (modellhafte Sa-
nierung einer Schule - MOSES) wurde eine
stark systematisierte, auf andere Schulen
Ubertragbare Vorgehensweise entwickelt.
Das Sanierungskonzept basiert dabei nach
der Bestandsaufnahme auf einer Bewertung
verschiedener Varianten anhand von Simu-
lationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Emissionsbewertung etc.

Die Bestandsaufnahme der Stuttgarter
Schule ergab bauliche und energetische
Mingel der Gebiudehiille, ein veraltetes
Heizungs- und Verteilsystem sowie schlech-
te Belichtungsverhiltnisse in den Klassen-

» Gebaudehtulle

LTI ]

- BA 1
Baujahr| Gréfle | RGume
BA 1| 1936 2090 m2 | Turn- und

Versammlungshalle,
8 Klassenrdume,
Hausmeisterwohnung,
Keller

Werkraum, Kiiche,
6 Klassenréume,
Lehrerzimmer,
Rektorat

2 Fach- und
Werkrdume,

10 Klassenréume

BA 2| 1957 1110 m2

BA 3| 1970 2060 m?2
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raumen. Die Erneuerung der Fenster sowie
der Heizungsanlage waren ohnehin geplant.
Um die Maffnahmenkombination mit dem

besten Verhiltnis von Investitionskosten zu
Heizwirmeeinsparung zu erhalten, wurden
verschiedene Einzelmafinahmen bewertet.

Die Gebiaude waren groftenteils unge-
dimmt und hatten meist noch alte Holz-
fenster mit Einfachverglasung. Dement-
sprechend  zeigten  sich  erhebliche
Warmeverluste durch die Auflenwinde,
Warmebriicken bzw. Luftundichtigkeiten
bei den Bauteilanschliissen sowie witte-
rungsbedingte Schiden an den Fenstern.
Die effektivsten Moglichkeiten zur Energie-
einsparung wurden fur die Dimmung der
Aulenwinde sowie der obersten Geschofs-
decke des Bauabschnitts 1 ermittelt.

In der Regel wurde auf die AufSenwinde ein
Wirmediammverbundsystem (WDVS) auf-
gebracht. Fir gestalterisch wertvolle Fassa-
den, z.B. an der Turnhalle, wurde Innen-
dimmung gewahlt. Da in diesem Fall
Ballwurfsicherheit und Akustik zu bertck-
sichtigen waren, eine kostspielige Angele-
genheit. Fur die oberste Geschossdecke war
die Verlegung von Dammplatten auf der
Decke glinstiger als eine innenseitig ange-
brachte Dimmung. Diese Mafinahme
konnte im Rahmen einer Projektarbeit von
Schiilern in Eigenleistung ausgefiihrt wer-
den. Wegen des unebenen Untergrundes
wurde beim Bauabschnitt 1 statt dessen
Einblasdimmung verwendet. Sie ist aller-
dings nur fur Stellen geeignet, die nicht
mehr betreten werden, da sie sonst beschi-
digt werden konnte. Als problematisch er-
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wies sich auch der Anschluss der neuen Fens-
ter (Luftdichtheit, WDVS) in die Fassade.
Auf zusitzlich mogliche MafSnahmen, die
kompliziert und dadurch teuer geworden
wiren, wie z.B. die Dimmung des Kellers
bei Bauabschnitt 1 + 2, wurde verzichtet.

Abb 3 Wand- und Deckenaufbauten und Sanierungsmafinahmen

Nach der Sanierung (1998) waren auf
Thermografien keine Wirmebriicken mehr
sichtbar. Allein durch die baulichen Maf3-

nahmen sank der Heizwirmebedarf auf
ca. 100 kWh/mZ2a.

U-Wert U-Wert
vor nach
Bestand Sanierung | Mainahme Sanierung |
BA 1
AuBBenwand Vollziegelmauerwerk verputzt 1,60 14 cm WDVS / 4-10 cm 0,26
Innendd@mmung (Turnhalle)
Fenster Holzverbundfenster, Kunststoff- 3,40 neue Holz-Alu-Fenster mit 1,40
Fenster, Metallfenster Weérmeschutzverglasung
oberste Geschoss-| Holzbalkendecke mit Holz- 1,35 20 cm Einblasdémmung, 0,19
decke abfallplatten, Stahlsteindecke 18 cm PS Hartschaum
BA 2
AufBenwand Stahlbetonstiitzen / 1,73 14 cm WDVS 0,25
Vollziegel-Ausfachung
Fenster Holzverbundfenster 3,50 neue Holz-Alu-Fenster 1,40
mit Wéarmeschutzverglasung
oberste Geschoss-| Hohlstegdecke 0,85 18 cm PS-Hartschaum 0,18
decke
BA 3
AuBenwand Stahlbeton mit Dreischichtplatte 1,36 12 cm WDVS 0,26
z.T. verputzt
Fenster O: Holzverbundfenster 2,50 neue Holz-Alu-Fenster 1,73
W: z. T. Kunststoff-Fenster mit Wéarmeschutzverglasung (O)
oberste Geschoss-| Stahlbetonrippendecke mit 0,28 -
decke Démmung (bereits saniert)
Kellerdecke Stahlbetonrippendecke 1,56 PS-Démmstoffkeile zwischen 0,79
den Rippen
. )




» Heizung

Bis zur Sanierung wurden alle drei Gebau-
de von einer gemeinsamen Heizzentrale mit
Wirme versorgt. Die Kessel wurden vom
Hausmeister ein- und ausgeschaltet und
wihrend der Heizperiode durchgehend be-
trieben. Durch die Anbindung der Haus-
meisterwohnung an das Heizsystem der
Schule wurden Klassenrdume auch in der
Ferienzeit beheizt.

Bauabschnitt 1 hatte eine Direkt-Dampf-
heizung - ein System, das aufgrund des ho-
hen Temperaturniveaus und der schlechten
Regelbarkeit vollig veraltet ist. Fiir die an-
deren Raume wurde iiber einen Wirmetau-
scher eine Warmwasser-Pumpenheizung be-
trieben. Die Vorlauftemperatur wurde
entsprechend der AufSentemperatur gere-
gelt, Temperaturabsenkungen waren zu
festen Zeiten vorgesehen.

» Beleuchtung

Die Heizungsanlage wurde durch einen
Gas-Brennwertkessel fiir die Grundlast und
einen Niedertemperaturkessel fur die Spit-
zenlast ersetzt. Der Wirkungsgrad der Heiz-
anlage mit den zwei Heizkesseln betragt
etwa 95%, die Spitzenleistung kann ge-
geniiber dem Ausgangszustand um 60% re-
duziert werden. Die neuen Heizkorper
(grofsflichige Plattenheizkorper mit gerin-
gem Wasserinhalt) sind bewusst tiberdi-
mensioniert, so dass der Aufheizvorgang
verkiirzt ist. Dadurch kann die Raumtem-
peratur reduziert werden, wenn der Raum
nicht belegt ist (Anwesenheitstaster). Die
Hausmeisterwohnung hat jetzt eine separa-
te Gastherme mit Warmwasserspeicher.

Die differenzierte Betrachtung der Heizen-
ergieverbrauchskennwerte bestatigt den
Vorteil einer Einzelraumregelung verbun-

Abb 4 Senkung des Heizenergieverbruuch

Heizung

Heizenergieverbrauch
382 kWh/m?2a
200-220 kWh/m?2a
ca. 100 kWh/m2a

< 60 kWh/m2a

Ausgangswert
betriebliche MafBnahmen
bauliche MaBBnahmen

neue Heizung

den mit niedrigen Auslegetemperaturen ge-
geniiber einer Regelung iiber Thermostat-
ventile bei hohen Auslegetemperaturen.
Insgesamt ergibt sich ein hoher Gesamt-
nutzungsgrad der Kessel und ein niedriger
Gasverbrauch fir die Beheizung der Schu-
le. Die Analyse der Messdaten und Ermitt-
lung der optimalen Regelparameter mit
Hilfe von Simulationsprogrammen ermog-
lichte eine Betriebsoptimierung der Heiz-
anlage. Der Heizenergieverbrauch sank
insgesamt auf unter 60 kWh/mZa.

. J

Die Klassenrdaume waren konventionell je-
weils mit zwei durchgehenden Leuchten-
bandern ausgestattet, die tiber Schalter
bedient wurden. Aufgrund von Blendungs-
einfliissen waren die natiirlichen Belich-
tungsverhaltnisse schlecht. Deshalb wurde
der Sonnenschutz fast ganztigig geschlos-
sen und trotz ausreichendem Tageslichtan-
gebot Kunstlicht angeschaltet.

Im Rahmen der Sanierung wurden die Klas-
senzimmer neu gestrichen und z. T. die Be-
leuchtungssysteme ersetzt. Die neue War-

» Kosten und
Finanzierung

Die Finanzierung der energetischen Sanie-
rungsmafSnahmen erfolgte aus verschiede-
nen Quellen: Fiir die erforderliche Bauer-
haltung kam im Wesentlichen die Stadt
Stuttgart auf. Industriepartner beteiligten
sich mit Sachleistungen, Barmitteln und ggf.
Ingenieurleistungen. Das Gesamtvolumen
des Vorhabens betrug ca. 2,15 Mio Euro.

Abb 6 Kosten der einzelnen Ma3nahmen

meschutzverglasung hat eine hohe Licht-
transmission. Einzelne Riume sind mit einer
tageslichtabhingigen Kunstlichtkontrolle
(Verkntipfung mit Verschattung moglich)
ausgestattet.

Das neue Beleuchtungssystem benotigt
deutlich weniger elektrische Energie (40%).
Der hohe Reflexionsgrad der Winde hat
den Stromverbrauch um weitere 20% redu-
ziert. Er sank nach diesen MafSnahmen auf
2,15 kWh/m?2a. Der nur leicht héhere Ver-
brauch (2,55 kWh/m2a) des ungeregelten

» Nutzerverhalten

Auch ohne hohe Investitionen und kurzfristig ist
es mdglich, in einer Schule Energie zu sparen.
Einfache MafBnahmen wie die Raumtemperatur
zu senken, das Liftungsverhalten zu verbes-
sern oder elekirische Verbraucher und Heizung
nur bei Bedarf anzuschalten, kénnen - konse-
quent betrieben - schon effektiv sein. Allein
durch ein verénderfes Nutzerverhalten und ei-
ne Optimierung des Betriebs ist eine Senkung
des Energieverbrauchs um 5 bis 20% méglich.
Wichtig fir ein solches Projekt ist Riickhalt bei

Abb 5 Senkung des Stromverbrauchs \

Beleuchtung Stromverbrauch
Ausgangswert 10,6 kWh/m2a
hochreflektierender Anstrich, | 2,55 kWh/m2a
neues Beleuchtungssystem

(Ein/Aus)

tageslichtabhdngige 2,15 kWh/m2a
Steverung (Dimmen)

Systems lasst die tageslichtabhangige Kunst-
lichtregelung fuir diesen Einsatzbereich wirt-
schaftlich nicht sinnvoll erscheinen.

: J

Lehrern, Schislern, Hausmeister und auch Eltern
sowie die Integration in das tagliche Schulge-
schehen.Gerade die Schule als Lernbereich
bietet viele Méglichkeiten, die Thematik des En-
ergiesparens den Schijlern néher zu bringen.
Sie kann nicht nur in verschiedenen Unfer-
richtsféichern aufgegriffen werden, auch Aktio-
nen vom fachiibergreifenden Projekttag Gber
schulinterne Kampagnen oder Klassen-Ener-
giebeauftragte sind denkbar. Die Motivation
steigt, wenn die Schulen selbst von den einge-
sparfen Energieausgaben profitieren kdnnen.

Abb 7 Entwicklung des Energieverbrauchs der Schule

~

Bauteil spezifische Kosten 400
Fenster 420 EUR/m? = Tageskennwert
WDVS 110 EUR/m?2 mmmm  kumulierter Jahreskennwert
Innendémmung 320 EUR/m2 (Turnhalle) = 300
sonst 165 EUR/m?2 £
Dach 68 EUR/m? %
Kellerdecke (Geb.3) 48 EUR/m?2 'E' 200
[
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» Ergebnisse

Das Modellvorhaben der Schule in Stuttgart zeigt ein effektives Verfahren zur ener-\

getischen Sanierung. Die Untersuchung von Varianten half dabei, das den Rand-
bedingungen entsprechende Optimum zu finden und den Energiebedarf um mehr
als 75% zu senken. Die Dimmung der AufSenwinde hat sich dafiir als wirksam-
stes Mittel bestatigt.

Fiir Schulen ist die Moglichkeit interessant, schnell aufzuheizen und den Heizfluss
in nicht belegten Rdumen zu reduzieren. Dies wird energiesparend durch iiberdi-
mensionierte Heizkorper in Verbindung mit einem Anwesenheits-Kontrollsystem
erreicht. Die durch eine tageslichtabhingige Ein-/Ausschaltung der Belichtung er-
zielten Einsparungen sind wirtschaftlich, die weitergehende Dimmregelung recht-
fertigt dagegen den technischen Aufwand nicht.

Bei der Umsetzung war anfangs eine intensive Uberwachung und umfassende In-
formation aller Beteiligten notwendig, im Laufe des Vorhabens kamen dann viele
Anregungen von den ausfithrenden Handwerkern selbst. Das Sanierungsergebnis
hat insgesamt grofSen Anklang bei den Nutzern gefunden. Kritisch beurteilt wur-

de die automatische Steuerung der Verschattung (Storung der Aufmerksamkeit).J

» Erfahrungen

Gerade wenn ohnehin Baumafinahmen geplant sind, sollte eine geeignete Kombi—\

nation zur Energieeinsparung gesucht werden. So kann beispielsweise Geld, das in
die Dammung der Gebaudehiille gesteckt wird, bei der Erneuerung der Heizungs-
anlage gespart werden (geringere Leistung notwendig). Bei der Auswahl der Maf3-
nahmen sollten nicht nur die energetische Optimierung, sondern auch die Anfor-
derungen der Nutzer beriicksichtigt werden. Auflerdem muss die Terminplanung
auf den Schulbetrieb abgestimmt sein. Wenn die Planungsphase ausreichend lang
ist, kann die Ausschreibung auf der Detailplanung aufbauen und damit besser kal-
kuliert werden.

Sinnvoll ist die Integration derjenigen, die von den Mafinahmen direkt betroffen
sind (Hausmeister, Lehrer, Schiiler, Direktor) — nicht nur durch Erklirungen, son-
dern auch durch eigene Leistungen bei der Renovierung. Nutzer haben ein we-
sentlich engeres Verhiltnis zum Energieverbrauch, wenn sie mit eigenen Aktivita-
ten einbezogen werden. Gerade die Rolle des Hausmeister ist nicht zu
unterschitzen, da er letztendlich die Anlage betreibt. Eine Visualisierung von Ver-
brauchswerten und Luftqualititen fordert Mitdenken und Engagement von
Schiilern und Lehrern.

Es gibt viele Aktivititen der Linder, Kommunen oder Energieagenturen, die spe-
ziell die Moglichkeiten von Schulen zur Energieeinsparung bertcksichtigen. Erste
Schritte zur Senkung des Energiebedarfs sind auch ohne grofSe Investitionen mog-
lich. Und wenn einmal das Interesse geweckt ist, kann auch die notwendige In-

itiative entstehen, auf bauliche Veranderungen zu dringen. J

» PROJEKTADRESSEN

» ERGANZENDE INFORMATIONEN

’. o)

« Grund- und Hauptschule Plieningen Literatur
Paracelsusstr. 4
70599 Stuttgart

o Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
Telefax: 0711/ 970-3399
http://www.ibp.fhg.de [2000]

« Landeshauptstadt Stuttgart
Amt fir Umweltschutz
Postfach 10 60 34

\70049 Stuttgart

einer Schule in Stuttgart Plieningen.

Bauphysik-Umwelttechnik, H 1/2000.
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BINE ist ein vom Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Technologie geférderter
Informationsdienst.

BINE informiert iber neue Energie-
techniken und deren Anwendung in
Wohnungsbau, Industrie, Gewerbe und
Kommunen.

BINE bietet Ihnen folgende
kostenfreie Informationsreihen
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B Themen-Infos
M basisEnergie

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
wenn Sie vertiefende Informationen,
spezielle Auskinfte, Adressen efc.
benétigen, oder wenn Sie allgemeine
Informationen iiber neue Energietechni-
ken wiinschen
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Informationsdienst

Fachinformationszentrum Karlsruhe
Biro Bonn

Mechenstr. 57

53129 Bonn

Fon: 0228 / 9 2379-0
Fax: 0228 / 9 23 79-29

eMail:  bine@fiz-karlsruhe.de

Internet: www.bine.info
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